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RP

SOTANO

PROMOTOR:

siMBOLO

DESCRIPCION

|/

CUADRO GENERAL DE PROTECCION

Ce CUADRO DE ENCENDIDOS
KWH EQUIPO CONTADOR
@ DETECTOR DE PRESENCIA
LO) PULSADOR TEMPORIZADO
7IT BASE DE ENCHUFE II-16A+TT

DATOS

VOZ

i

CAJA MODULAR 6 MECANISMOS

INTERRUPTOR / CONMUTADOR

UDS. simBoLO DESCRIPCION

3 7N PLAFON RZB FLAT @515mm - Polymero difusor opal
7 g/ LUMINARIA ESTANCA S1 30 -2x58W

PLAFON RZB FLAT @360mm - Polymero difusor opal

EMERGENCIA LENS N30 (AD)

EMERGENCIA HYDRA LD N3 (Superficie)

AYUNTAMIENTO DE AUTOL

ARQUITECTO:

PROYECTO DE EJECUCION PARA AUDITORIO DEL AYUNTAMIENTO
DE AUTOL (LA RIOJA)

rstarquitectura

ERNESTO REINER ARANDA, INMACULADA SANZ LAGUNA Y TOMAS LOPEZ RITUERTO
Plano

ELECTRICIDAD PLANTA SOTANO

N° Plano

Escala | Fecha
IEQ2 e
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ups. SiMBOLO DESCRIPCION
] CUADRO GENERAL DE PROTECCION
-Ce. CUADRO DE ENCENDIDOS
KWH EQUIPO CONTADOR
®) DETECTOR DE PRESENCIA
(O] PULSADOR TEMPORIZADO
A BASE DE ENCHUFE II-16A+TT
8 PATOS CAJA MODULAR 6 MECANISMOS
DIDIC] VoY
(f \/o/\ INTERRUPTOR / CONMUTADOR
uDS. simBOLO DESCRIPCION
42 (o) DOWNLIGHT BIG KOOKI SPOT 1 33.8W
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4 YN PLAFON RZB FLAT @515mm - Polymero difusor opal
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siMBOLO

DESCRIPCION

CUADRO GENERAL DE PROTECCION

|/

Ce

CUADRO DE ENCENDIDOS

KWH EQUIPO CONTADOR

@ DETECTOR DE PRESENCIA
LO) PULSADOR TEMPORIZADO
7R BASE DE ENCHUFE II-16A+TT

PATOS CAJA MODULAR 6 MECANISMOS

VOZ
d \/({\ INTERRUPTOR / CONMUTADOR
UDS. simBoLO DESCRIPCION
6 YN PLAFON RZB FLAT @515mm - Polymero difusor opal
— 7 e LUMINARIA ESTANCA S1 30 -2x58W
\
\ 1 E LUMINARIA ESTANCA S1 30 -2x36W
\\\
\ 3 DOWNLIGHT LED 1218
1 EMERGENCIA IZAR N30
\ 3 EMERGENCIA LENS N30 (AD)
\
\
1 EMERGENCIA LENS N20 (ES)
12 EMERGENCIA HYDRA LD N6 (Sup., adosado a pared)

* EL CONTROL DE ENCENDIDO Y APAGADO DE LA ILUMINACION DEL HALL SE
HACE DESDE EL LOCAL TECNICO DE P.BAJA.

EL DE ESCENA Y SALA DE BUTACAS LO CONTROLA EL PROPIO ESPECTACULO:
DESDE CABINA O DESDE LA ZONA HABILITADA EN LA PRIMERA FILA DE
GRADERIO .
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SiMBOLO DESCRIPCION
] CUADRO GENERAL DE PROTECCION
-Ce. CUADRO DE ENCENDIDOS
KWH EQUIPO CONTADOR
®) DETECTOR DE PRESENCIA
(O] PULSADOR TEMPORIZADO
A BASE DE ENCHUFE II-16A+TT
PATOS CAJA MODULAR 6 MECANISMOS
€969@|voz
d \/d\ INTERRUPTOR / CONMUTADOR
UDS. simBoLO DESCRIPCION
3 YN PLAFON RZB FLAT @515mm - Polymero difusor opal
o 4 ——— LUMINARIA ESTANCA S1 30 -2x58W
3 EMERGENCIA HYDRA ESTANCO (Superficie)
7 E9 EMERGENCIA LENS N20 (AD)
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EQ. PARARRAYOS

~
| |

50 mm?2 Cu Aislado Bajo tubo

DESDE PLANTA SOTANO

50/mm?2 Cu Aislado Bajo tubo
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PARARRAYOS
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*LA ILUMINACION EXTERIOR SE CONTROLA MEDIANTE SISTEMA DE

oo[ fo

O O [ - N
i f
| = .
| E i
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, S a
O ﬂ — 76 0 |
[, , r;ﬁ m

o

ENCENDIDO HORARIO CENTRALIZADO DESDE LOCAL TECNICO DE P. BAJA

uDs. SiMBOLO DESCRIPCION LAMPARA
o) Empotrable de suelo Petra dptica intensa (10°) 70W HIT
4 G12 3000K
® Empotrable de suelo Petra 6ptica media 70W HIT
5 G12 3000K
Linea Led Exterior Vertical
16.5ml
20.25ml — Linea Led Exterior Horizontal

PROYECTO DE EJECUCION PARA AUDITORIO DEL AYUNTAMIENTO
DE AUTOL (LA RIOJA)

PROMOTOR: rstarquitectura
AYUNTAMIENTO DE AUTOL

ARQUITECTO: ‘ o =)
ERNESTO REINER ARANDA, INMACULADA SANZ LAGUNA Y TOMAS LOPEZ RITUERTO < | ]" s L
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CHIMENEA Y FACHADA




uDs. SiMBOLO DESCRIPCION LAMPARA
o) Empotrable de suelo Petra dptica intensa (10°) 70W HIT
4 G12 3000K
® Empotrable de suelo Petra éptica media 70W HIT
5 G12 3000K

Linea Led Exterior Vertical
16.5ml

—_— Linea Led Exterior Horizontal
20.25ml

*LA ILUMINACION EXTERIOR SE CONTROLA MEDIANTE SISTEMA DE ENCENDIDO

HORARIO CENTRALIZADO DESDE LOCAL TECNICO DE P. BAJA

{
om0

ALZADO PRINCIPAL A C/ RIO CHIQUITO
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